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da..... ......a 

da quadro Q esistente a punto luce PL208 35 FG7OR 6 411,6 1,99 3,71 0,2582

da punto luce PL208 a punto luce PL209 35 FG7OR 6 382,2 1,85 3,71 0,2398

da punto luce PL209 a punto luce PL210 35 FG7OR 6 352,8 1,70 3,71 0,2213

da punto luce PL210 a punto luce PL211 35 FG7OR 6 323,4 1,56 3,71 0,2029

da punto luce PL211 a punto luce PL212 35 FG7OR 6 294 1,42 3,71 0,1844

da punto luce PL212 a punto luce PL213 35 FG7OR 6 264,6 1,28 3,71 0,1660

da punto luce PL213 a punto luce PL214 35 FG7OR 6 235,2 1,14 3,71 0,1475

da punto luce PL214 a punto luce PL215 35 FG7OR 6 205,8 0,99 3,71 0,1291

da punto luce PL215 a punto luce PL216 35 FG7OR 6 176,4 0,85 3,71 0,1107

da punto luce PL216 a punto luce PL217 35 FG7OR 6 147 0,71 3,71 0,0922

da punto luce PL217 a punto luce PL218 35 FG7OR 6 117,6 0,57 3,71 0,0738

da punto luce PL218 a punto luce PL219 35 FG7OR 6 88,2 0,43 3,71 0,0553

da punto luce PL219 a punto luce PL220 35 FG7OR 6 58,8 0,28 3,71 0,0369

da punto luce PL220 a punto luce PL221 35 FG7OR 6 29,4 0,14 3,71 0,0184

 ∑ = 1,9365

da..... ......a 

pozzetto punto luce in som. 10 FG7OR 2,5 29,4 0,14 9,08 0,0129

Cdt = 1,94V

Cdt% = 0,84%

Cdt max = 5%

TRATTO Lunghezza 

(m)
Tipo Sezione

SALITA CAVO AL SINGOLO PUNTO LUCE ( entro palo o gaffettato su fune portante)

TRATTO Lunghezza 

(m)
Tipo Sezione Potenza (W) Corrente (A) K (cdt) Cdt (V)

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FARIE

Caduta di tensione linea EL1

Calcolo della caduta di tensione sul punto luce più lontano ( PL221):

Potenza (W) Corrente (A) K (cdt) Cdt (V)
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